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Fabbisogno di acqua calda utile specifico in litri normalizzati al giorno per una 
temperatura in uscita dall’accumulatore di 60°C, secondo norma SIA 385/2 
 
Il fabbisogno di ACS utile specifico serve per il dimensionamento di accumulatori di ACS e per il 
calcolo della lunghezza delle sonde geotermiche. 
 
La tabella seguente è un estratto della tabella contenuta nella SI 385/2. 
 

 

 
 

Fabbisogno di potenza per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria, derivato dalla 
SIA 384/1 
 
In stabili residenziali viene considerato come valore di riferimento per la produzione di ACS, in 
aggiunta alla potenza di riscaldamento (riferito alla SRE): 
 
Case monofamiliari  2 W/m2 
Case plurifamiliari  3 W/m2 
 
 
 


